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【表－１１】
【南東工区】大催事場の地下ピット ガス測定データ 2024年6月

測定日
メタンガス
(vol%)

1 2024年6月13日 0.08
2 2024年6月13日 0.11
3 2024年6月14日 0.00
4 2024年6月14日 0.00
5 2024年6月18日 0.00
6 2024年6月18日 0.10
7 2024年6月21日 0.00
8 2024年6月21日 0.08
9 2024年6月24日 0.11

10 2024年6月24日 0.27
11 2024年6月26日 0.27

※35か所で99回測定
　 ２カ所のピットで11回測定し内７回メタンガスを検知
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